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Wykonawcey

(wszyscy)

Dotyczy:  Prowadzomego  postepowania  w trybie  przetargu nieogramiczonego  na
w» Termomodernizacje budynkéw Domu  Pomocy Spotecznej w Bravszczvku w ramach zadania
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu Wyszkowskiego — etap IT" .

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwienh publicznych — Powiat Wyszkowski
udziela wyjasnien na zadane pytania Wykonawcéw z dnia 06.10.2017r, dotyczgce tresei
SIWZ w przedmiotowym postepowaniu.

1. Na zalaczonych rysunkach przewazajaca czedé grzejnikow pokazana jest jako grzejniki z
ogniw zeliwnych lub grzejniki rurowe ozebrowane, natomiast zaréwno 7 przedmiaru jak i
opisu technicznego wynika, iz montowane maja by¢é wylgeznie grzejniki phytowe. Prosimy o
wyjasnienie 1 ewentualne zamieszczenie zestawienia wszystkich nowo montowanych
grzejnikdw plytowych.

Odpowiedz:
Nalezy zastosowacd grzejniki plytowe zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robét

2. Zgodnie z opisem na rzutach kondygnacji parametry pracy instalacji c.0. wynosza 90/70 st.
C, natomiast w opisie technicznym podano parametry 70/50 st. C. Prosimy o potwierdzenie,
1z podane na rzutach grzejniki oraz przekroje rur zostaly dobrane do odpowiednich
parametrdéw pracy instalacji c.o..

Odpowieds;
Podane na rzutach grzejniki oraz przekroje rur zostaty dobrane do odpowiednich parametrow
pracy instalacji c.0. 90/70 st. C.




